
D’après la nouvelle réglementation, que pouvons-nous 
utiliser pour rendre étanche les raccords filetés 

sur des conduites de gaz naturel ?

RÉPONSE
 
L’arrêté du 23 Février 2018 interdit dorénavant l’emploi du téflon comme suit : « La réalisation 
d’étanchéité par filasse et par rubans d’étanchéité est interdite » pour la réalisation de l’étan-
chéité des canalisations.

Toutefois d’après le guide thématique « appareils et matériel à gaz » les matériaux réalisant 
l’étanchéité pour les raccords filetés doivent respecter les normes : NF EN 751-1 et NF EN 751-2 
(matériaux de type résine, colle). Le fil joint est donc interdit.

Dans tous les cas les produits utilisés pour réaliser l’étanchéité des raccords filetés doivent res-
pecter ces deux normes :

• NF EN 751-1

• NF EN 751-2
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